
劉錦鐘建築師事務所

中華民國114年04月16日

設計監造：劉錦鐘建築師事務所

新竹市警察局

新竹市警察局第二分局埔頂派出所辦公廳舍新建工程
機電空調圖說



























































































































































































































烴

烴

圖面名稱 / DRAWING TITLE

設計 DESIGNED BY

核准 APPROVED BY

業務號碼 JOB NO.

圖號 DRAW NO.

比例尺 SCALE

繪圖 DRAWN BY 

核對 CHECKED BY

張號 SHEET NO.

LC2     ARCHITECTS  &  PLANNERS

劉錦鐘建築師事務所

工程名稱 / PROJECT

242 新北市新莊區中華路二段84號1樓

TEL：(02)2998-3566

E-mail：ja.lc2ail@gmail.com

FAX：(02)2998-1536

餘白室內設計研究室

*********

劉錦鐘

劉士傑

劉錦鐘

*********

業主 / CLIENT

新竹市警察局

簽證欄 / SIGNATURE

新竹市警察局第二分局
埔頂派出所辦公廳舍新建工程

工  程  顧  問

結構

機電

遠拓顧問有限公司

永森電機技師事務所

空調

水保

弱電

消防

說明 / DESCRIPTION

固德水利技師事務所

泓發空調技師事務所

潤澤智慧科技有限公司

華鳳股份有限公司

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
自動撒水設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  十層以下建築物之樓層，供第十二條第一款第一目所列場所使用，樓地板面積合計在三百平方公尺以上者；供同款其他各目及第二款第一目所列場所使用，樓地板面積在一         千五百平方公尺以上者。 口 第2款  建築物在十一層以上之樓層，樓地板面積在一百平方公尺以上者。 口 第3款  地下層或無開口樓層，供第十二條第一款所列場所使用，樓地板面積在一千平方公尺以上者。 口 第4款  十一層以上建築物供第十二條第一款所列場所或第五款第一目使用者。 口 第5款  供第十二條第五款第一目使用之建築物中，甲類場所樓地板面積合計達三千平方公尺以上時，供甲類場所使用之樓層。 口 第6款  供第十二條第二款第十一目使用之場所，樓層高度超過十公尺且樓地板面積在七百平方公尺以上之高架儲存倉庫。 口 第7款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 口 第8款  高層建築物。 口 第9款  供第十二條第一款第六目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、安養機構）、護理機構（限一般護理之家、精神護理之家）、身心障礙福利機構（限照顧植物人、失智症、重癱、長期臥床或身心功能退化者）使用之場所。

AutoCAD SHX Text
註： 口 一、大量使用火源場所，指最大消費熱量合計在每小時三十萬千卡以上者。                                                   口 二、廚房如設有自動撒水設備，且排油煙管及煙罩設簡易自動滅火設備時，得不受本表限制。 口 三、停車空間內車輛採一列停放，並能同時通往室外者，得不受本表限制。                                                   口 四、本表項目三及項目四所列應設場所得設置自動撒水設備；項目七所列應設場所得設置預動式自動撒水設備，不受本表限制。 口 五、平時有特定或不特定人員使用之中央管理室、防災中心等類似處所，不得設置二氧化碳滅火設備。 樓地板面積在三百平方公尺以上之餐廳或供第十二條第一款第六目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、安養機構）、護理 機構（限一般護理之家、精神護理之家）、身心障礙福利機構（限照顧植 物人、失智症、重癱、長期臥床或身心功能退化者）使用之場所且樓地板 面積合計在五百平方公尺以上者，其廚房排油煙管及煙罩應設簡易自動滅火設備。但已依前項規定設有滅火設備者，得免設簡易自動滅火設備。

AutoCAD SHX Text
口 第1款  五層以下之建築物，供第十二條第一款及第二款第十二目所列場所使用，任何一層之樓地板面積在三百平方公尺以上者；或供同條第二款（第十二目除外）至第四款所列場所使用，任何一層樓地板面積在五百平方公尺以上者。 口 第2款  六層以上十層以下之建築物任何一層樓地板面積在三百平方公尺以上者。 口 第3款  十一層以上建築物。 口 第4款  地下層或無開口樓層，供第十二條第一款第一目、第五目及第五款（限其中供第一款第一目或第五目使用者）使用之場所，樓地板面積在一百平方公尺以上者；供同條第一         款其他各目及其他各款所列場所使用，樓地板面積在三百平方公尺以上者。 口 第5款  供第十二條第五款第一目使用之建築物，總樓地板面積在五百平方公尺以上，且其中甲類場所樓地板面積合計在三百平方公尺以上者。 口 第6款  供第十二條第一款及第五款第三目所列場所使用，總樓地板面積在三百平方公尺以上者。 口 第7款  供第十二條第一款第六目所定榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能）、老人福利         機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、安養機構）、護理機構（限一般護理之家、精神護理之家）、身心障礙福利機構（限照顧植物人、失智症、重         癱、長期臥床或身心功能退化者）使用之場所。
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口 第1款  三層以上建築物，任何一層樓地板面積在二百平方公尺以上者。 口 第2款  第十二條第一款第三目之場所。
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水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳 等滅火設備選擇設置

AutoCAD SHX Text
火警自動警報設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  地下層供第十二條第一款所列場所使用，樓地板面積合計一千平方公尺以上者。 口 第2款  供第十二條第五款第一目使用之地下層，樓地板面積合計一千平方公尺以上，且其中甲類場所樓地板面積合計五百平方公尺以上者。 口 第3款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。
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口 依第十九條或前條規定設有火警自動警報或瓦斯漏氣火警自動警報設備之建築物，應設置緊急廣播設備。
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手動警報設備

AutoCAD SHX Text
瓦斯漏氣警報設備

AutoCAD SHX Text
緊急廣播設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  供第十二條第一款第六目所定醫院、療養院、榮譽國民之家、長期照顧服務機構（限機構住宿式、社區式之建築物使用類組非屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能）、老人福利機構（限長期照護型、養護型、失智照顧型之長期照顧機構、安養機構）、護理機構（限一般護理之家、精神護理之家）、身心障礙福利機構（限照顧植物人、失智症、重癱、長期臥床或身心功能退化者）使用之場所。 口 第2款  其他經中央主管機關公告之供公眾使用之場所。
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一一九火災通報裝置

AutoCAD SHX Text
口 第1款  供第十二條第一款、第二款第十二目、第五款第一目、第三目使用之場所，或地下層、無開口樓層、十一層以上之樓層供同條其他各款目所列場所使用，應設置出口標示         燈。 口 第2款  供第十二條第一款、第二款第十二目、第五款第一目、第三目使用之場所，或地下層、無開口樓層、十一層以上之樓層供同條其他各款目所列場所使用，應設置避難方向指         示燈。 口 第3款  戲院、電影院、歌廳、集會堂及類似場所，應設置觀眾席引導燈。 口 第4款  各類場所均應設置避難指標。但設有避難方向指示燈或出口標示燈時，在其有效範圍內，得免設置避難指標。
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標示設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  供第十二條第一款、第三款及第五款所列場所使用之居室。 口 第2款  供第十二條第二款第一目、第二目、第三目（學校教室除外）、第四目至第六目、第八目、第九目及第十二目所列場所使用之居室。 口 第3款  總樓地板面積在一千平方公尺以上建築物之居室（學校教室除外）。 口 第4款  有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之五者。 口 第5款  供前四款使用之場所，自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道及其他平時依賴人工照明部分。 經中央消防主管機關認可為容易避難逃生或具有效採光之場所，得免設緊急照明設備。
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緊急照明設備
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AutoCAD SHX Text
口 建築物除十一層以上樓層及避難層外，各樓層應選設滑臺、避難梯、避難橋、救助袋、緩降機、避難繩索、滑杆或經中央消防主管機關認可具同等性能之避難器具。但建築物在構造及設施上，並無避難逃生障礙，經中央消防主管機關認可者，不在此限。
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避難器具

AutoCAD SHX Text
口 第1款  五層或六層建築物總樓地板面積在六千平方公尺以上者及七層以上建築物。 口 第2款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。
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連結送水管

AutoCAD SHX Text
口 第1款  各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上，且任何一層樓地板面積在一千五百平方公尺以上者。 口 第2款  各類場所其高度超過三十一公尺，且總樓地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 口 第3款  同一建築基地內有二棟以上建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下，第二層在五公尺以下，且合計各棟該第一層及第二層樓地板面積在一萬平方公         尺以上者。
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消防專用蓄水池

AutoCAD SHX Text
口 第1款  供第十二條第一款及第五款第三目所列場所使用，樓地板面積合計在五百平方公尺以上。 口 第2款  樓地板面積在一百平方公尺以上之居室，其天花板下方八十公分範圍內之有效通風面積未達該居室樓地板面積百分之二者。 口 第3款  樓地板面積在一千平方公尺以上之無開口樓層。 口 第4款  供第十二條第一款第一目所列場所及第二目之集會堂使用，舞臺部分之樓地板面積在五百平方公尺以上者。 口 第5款  依建築技術規則應設置之特別安全梯或緊急昇降機間。 前項場所之樓地板面積，在建築物以具有一小時以上防火時效之牆壁、平時保持關閉之防火門窗等防火設備及各該樓層防火構造之樓地板區劃，且防火設備具一小時以上之阻熱性者，增建、改建或變更用途部分得分別計算。
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排煙設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  十一層以上建築物之各樓層。 口 第2款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 口 第3款  依建築技術規則應設置之緊急昇降機間。

AutoCAD SHX Text
口 第1款  樓高在一百公尺以上建築物之地下層或總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物，應設置無線電通信輔助設備。 口 第2款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 口 第3款  地下層在四層以上，且地下層樓地板面積合計在三千平方公尺以上建築物之地下層。
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口 第1款  高層建築物。 口 第2款  總樓地板面積在五萬平方公尺以上之建築物。 口 第3款  總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 口 第4款  其他經中央主管機關公告之場所。
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緊急電源插座
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無線電通信輔助設備
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防災監控系統綜合操作裝置
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AutoCAD SHX Text
口 第1款  甲類場所、地下建築物、幼稚園。 口 第2款  總樓地板面積在一百五十平方公尺以上之乙、丙、丁類場所。 口 第3款  設於地下層或無開口樓層，且樓地板面積在五十平方公尺以上之各類場所。 口 第4款  設有放映室或變壓器、配電盤及其他類似電氣設備之各類場所。 口 第5款  設有鍋爐房、廚房等大量使用火源之各類場所。
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條 次
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款 目
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AutoCAD SHX Text
滅火器

AutoCAD SHX Text
室內消防栓設備

AutoCAD SHX Text
室外消防栓設備

AutoCAD SHX Text
口 第1款  五層以下建築物，供第十二條第一款第一目所列場所使用，任何一層樓地板面積在三百平方公尺以上者；供第一款其他各目及第二款至第四款所列場所使用，任何一層樓地         板面積在五百平方公尺以上者；或為學校教室任何一層樓地板面積在一千四百平方公尺以上者。 口 第2款  六層以上建築物，供第十二條第一款至第四款所列場所使用，任何一層之樓地板面積在一百五十平方公尺以上者。 口 第3款  總樓地板面積在一百五十平方公尺以上之地下建築物。 口 第4款  地下層或無開口之樓層，供第十二條第一款第一目所列場所使用，樓地板面積在一百平方公尺以上者；供第一款其他各目及第二款至第四款所列場所使用，樓地板面積在一         百五十平方公尺以上者。
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口 第1款  高度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第一層及第二層樓地板面積合計在三千平方公尺以上者。 口 第2款  中度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第一層及第二層樓地板面積合計在五千平方公尺以上者。 口 第3款  低度危險工作場所，其建築物及儲存場所之第一層及第二層樓地板面積合計在一萬平方公尺以上者。 口 第4款  如有不同危險程度工作場所未達前三款規定標準，而以各款場所之實際面積為分子，各款規定之面積為分母，分別計算，其比例之總合大於一者。 口 第5款  同一建築基地內有二棟以上木造或其他易燃構造建築物時，建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下，第二層在五公尺以下，且合計各棟第一層及第二層樓地板面積在三千平方公尺以上者。

AutoCAD SHX Text
本建築物應依 113年4月24日(台內消字第 1131601723 號令)修正之[各類場所消防安全設備設置標準]檢討消防設備
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條  文
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條 次
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設 備 種 類
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款 目

AutoCAD SHX Text
汽車修理廠、室內停車空間在第一層樓地板面積五百平方公尺以上者；在地下層或第二層以上樓地板面積在二百平方公尺以上者；在屋頂設有停車場樓地板面積在三百平方公尺以上者。

AutoCAD SHX Text
屋頂直昇機停機場(坪)。

AutoCAD SHX Text
飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在二百平方公尺以上者。

AutoCAD SHX Text
昇降機械式停車場可容納十輛以上者。

AutoCAD SHX Text
發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所，樓地板面積在二百平方公尺以上者。

AutoCAD SHX Text
鍋爐房、廚房等大量使用火源之場所，樓地板面積在二百平方公尺以上者。

AutoCAD SHX Text
電信機械室、電腦室或總機室及其他類似場所，樓地板面積在二百平方公尺以上者。
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應設場所

AutoCAD SHX Text
二氧化碳或 惰性氣體

AutoCAD SHX Text
乾粉

AutoCAD SHX Text
水霧

AutoCAD SHX Text
泡沫

AutoCAD SHX Text
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1.設擴音機__________主機於________層______________，並於層設揚聲器 L 級.設擴音機__________主機於________層______________，並於層設揚聲器 L 級設擴音機__________主機於________層______________，並於層設揚聲器 L 級L 級 級共計____只。(依設置標準第133至139條設計施工。) ２.設___________層啟動裝置與火警手動報警裝置共用，設____組緊急電話，共計____組。 3.應依設置標準第133至139條及第235、第236條設計施工。
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1.設於_______層，各____具，共___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源_______層，各____具，共___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源層，各____具，共___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源____具，共___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源具，共___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源___具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源具，並應符合設置標準第179、235、236條。且其緊急電源採用蓄電池設備。 2.配線應符合設置標準整177條之規定。(內置蓄電池者，其容量可持續動作三十分鐘以上，不在此限) 3.應依設置標準第175至179條設計施工。
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1. 密閉濕式  密閉乾式  開放式  預動式。 2.防護半徑 2.1 公尺，撒水頭共計____個，應依設置標準第46至48、55條規定設置。 2.1 公尺，撒水頭共計____個，應依設置標準第46至48、55條規定設置。  公尺，撒水頭共計____個，應依設置標準第46至48、55條規定設置。 ____個，應依設置標準第46至48、55條規定設置。 個，應依設置標準第46至48、55條規定設置。 3.設於_______層各____套，共____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 _______層各____套，共____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 層各____套，共____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 ____套，共____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 套，共____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 ____套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 套。並應依設置標準第51、55條規定設置，設水流警報器只。 4.設____點，於________層________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 ____點，於________層________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 點，於________層________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 ________層________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 層________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 ________之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 之受信總機，含於智慧型受信總機________內。 ________內。 內。 5.設________層各______套，共____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 ________層各______套，共____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 層各______套，共____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 ______套，共____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 套，共____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 ____套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 套，附標示，並依設置標準第56條規定設置。 6.水源容量____立方公尺，幫浦揚程____M，出水量____L/min，電動機____KW(____HP) ____立方公尺，幫浦揚程____M，出水量____L/min，電動機____KW(____HP) 立方公尺，幫浦揚程____M，出水量____L/min，電動機____KW(____HP) ____M，出水量____L/min，電動機____KW(____HP) M，出水量____L/min，電動機____KW(____HP) ____L/min，電動機____KW(____HP) L/min，電動機____KW(____HP) ____KW(____HP) KW(____HP) (____HP) 7.立管____支，管徑________，並應符合 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 ____支，管徑________，並應符合 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 支，管徑________，並應符合 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 ________，並應符合 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 ，並應符合 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 CNS6445。屋頂水箱容量____立方公尺。 。屋頂水箱容量____立方公尺。 ____立方公尺。 立方公尺。 8.設____個於地面層 前 側，高度 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。 ____個於地面層 前 側，高度 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。 個於地面層 前 側，高度 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。 前 側，高度 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。  側，高度 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。 50~100 公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。  公分，附有標示，依設置標準第59條規定設計施工。 9.與其他消防設備共用____KW(____KVA)發電機 1台。 ____KW(____KVA)發電機 1台。 KW(____KVA)發電機 1台。 ____KVA)發電機 1台。 KVA)發電機 1台。 1台。 台。 10.應依設置標準第43至60、235、236條設計施工。
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1.設於________層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準________層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，共____具，並應符合設置標準具，共____具，並應符合設置標準____具，並應符合設置標準具，並應符合設置標準第147至149條，第154至156條之規定，且接緊急電源。 2.設於________層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準________層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準層，A級____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準具，B級____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，C級____具，共____具，並應符合設置標準具，C級____具，共____具，並應符合設置標準____具，共____具，並應符合設置標準具，共____具，並應符合設置標準____具，並應符合設置標準具，並應符合設置標準第150至152條，第154至156條之規定，且接緊急電源。 3.設於＿＿＿層，共＿＿具，並應符合設置標準第153、154條之規定。 4.應依設置標準第157至174條設計施工。
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1.設於______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 __具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 2.設於______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 __具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 3.設於______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 ___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 __具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。 4.設於______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。______層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。層___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。___具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。具，共__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。__具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。具。並應依設置標準第１６１至１７４條設計施工。
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1.設________層設排煙窗___處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與________層設排煙窗___處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與層設排煙窗___處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與___處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與______台，設定址偵煙式探測器與台，設定址偵煙式探測器與火警共用，總排煙量________立方公尺，________處設____點，含於智慧型火警受信總機________立方公尺，________處設____點，含於智慧型火警受信總機立方公尺，________處設____點，含於智慧型火警受信總機________處設____點，含於智慧型火警受信總機處設____點，含於智慧型火警受信總機____點，含於智慧型火警受信總機點，含於智慧型火警受信總機________內。 內。 2.設________層設排煙窗___處，並附手動開關___處 ,排煙機______台，設定址偵煙式探測器與火警共用，總排煙量________立方公尺，________處設____點，含於智慧型火警受信總機________內。 3.與其他消防設備共用之發電機____ＫＷ設___台。油箱____L（附ＡＴＳ） ____ＫＷ設___台。油箱____L（附ＡＴＳ） ＫＷ設___台。油箱____L（附ＡＴＳ） ___台。油箱____L（附ＡＴＳ） 台。油箱____L（附ＡＴＳ） ____L（附ＡＴＳ） L（附ＡＴＳ） 4.依設置標準第１８8、２３５、２３６條規定設置。
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